VEEVARK

JOOGIVEE ANALUUSILEHT J- 480

Proovivitukoht: Oru lasteaed Oru alevik Veeallika nimetus: jaotusvork
Proov voetud: 07.10.2024 , 11:30
Klient: AS Valga Vesi Proov toodud laborisse.: 07.10.2024 , 1227
Juriidiline aadress: Metsa 30 Valga 68206 Analuis teostatud: 07.10.2024 - 10.10.2024
Ariregistri kood.- 10210129 EHE——— -
Postiaadress: Metsa 30 Valga 68206 P
Proovivotupudeli markeering: 34
Proovi vottis: Raivo Puvi tunnistus nr  2001/21 Valjastamise kuupaev: 10.10.2024
TULEMUSED
Naitaja Tulemus Piirsisaldus Meetod
Varvus Pt-Co Ghikut 35 EVS-EN ISO 7887
Hagusus NTU <0,2 EVS EN ISO 7027
16hn palli 0 GOST 3351
maitse palli 0 GOST 3351
Elektrijuhtivus 20 kraadi C juure  pS/cm 478 2500 EVS-EN 27888
pH 20 kraadi C juures: 76 6,595 ISO 10523
Puld mgP/I: EVS-EN ISO 6878
Nuld mgN/I: EVS-EN 25663
Ammoocnium ma/l 05 HACH
leelisus mg-ekv/l *TJ M-16
kuivjadgk ma/l *TIM-7
Uldraud pa/l <20 200 HACH
Kaltsium ma/l *TJ M-18
Magneesium mg/| * arvutuslik
Uldkaredus mg ekv/l EVS-ISO 6059
Kloriidid ma/l 250 ISO 9297
Sulfaadid mg/l 250 HACH
Fluoriidid mag/l 15 HACH
Nitritid mg/ 05 EVS-EN 26777
Nitraadid mag/l 50 EVS-ISO 7890-3
Naatrium mag/l 200 loonselektiivne Na elektrod
Oksudeeritavus mgO/l 50 EVS-EN ISO 8467
Mangaan  pg/l <20 50 1SO 6333
Fosfaadid magPA EVS-EN ISO 6878*
Escherichia coli arv/100ml 0 0 EVS-EN ISO 93081
Colilaadsed bakterid arv/100ml 0 0 EVS-EN ISO 9308-1
Enterokokid arv/100ml 0 0 EVS-EN ISO 7899-2
Kolooniate arv 22 kraadi C  arv/iml 0 EVS EN 1SO 6222
Kolooniate arv 37 kraadi C arv/iml EVS EN ISO 6222

Katsetulemused kehtivad toodud veeproovide kohta. Katseprotokolli ei tohi osadena labori loata paljundada
Maaratud naitajate osas veeproov eilleta  sotsiaalministri maarusega nr.61,01.10.2019."Joogivee kvaliteedi- ja kontrolli-
nduded ning analiisimeetodid"kehtestatud piirsisaldust

Anallusi teostas:laborant Sirje Paas

Kinnitas:laborjuhataja Anne-Ly Koort Markus * - ei kuulu akrediteerimisalasse
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