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ANALUUSIAKT TA25002241 - Joogivesi

Tellija:

Proovivotjad:
Proovivétuaeg:

Laborisse tulek:
Analiiiisi 16pp:

Proovivotukoha valdaja:

VALGA VESI AS
Metsa 30

68206 Valga
Valgamaa

Pivi, Raivo, VALGA VESI AS, atest.nr. 2001/21

29.04.2025 09:30
29.04.2025 15:20

02.05.2025 09:46
VALGA VESI AS

Proovivotukoht: Valga maakond, Valga vald, Oru alevik, Oru Algkool
Proovi mérgistus: 493
Naitaja Katsemeetod Tulemus |Uhik |Piirsisaldus
Coli-laadsed bakterid EVS-EN ISO 9308-2 |0 arv/100 |0
ml
Enterokokid EVS-EN ISO 7899-2 |0 arv/100 |0
mi
Escherichia coli EVS-EN ISO 9308-2 |0 arv/100 |0
mi
Kolooniate arv 22°C EVS-EN ISO 6222 2 arv/1 mi

Joogivee kvaliteedi- ja kontrofinduded on esitatud sotsiaalministri 24.09.2019 madruses nr 61

Kinnitas:  osakonnajuhataja Hille Allemann
Kaesolev dokument on kinnitatud elektroonselt ja kehtib ilma allkirjata.

02.05.2025

Analiiiisi tulemused on kehtivad ainult esitatud proovi kohta. N
Dokumendi osaline paljundamine iima Eesti Kaskkonnauuringute Keskus OU kirjaliku loata on keslatud.
Labor ei vastuta Kliendi poolt vbetud proovide kvaliteedi ning Kliendi esitatud teabe digsuse eest.
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EAK poolt akrediteeritud katselabor L00S.




OU Eesti Keskkonnauuringute Keskus | Tartu osakond

Registrikood 10057662 | KMKR EE100067066
Marja 4d, 10617 Tallinn | Vaksali 17a, 50410 Tarty
Telffaks 7307279 | tartu@klab.ee | www.klab.ce

ANALUUSIAKT TA25002240 - Joogivesi

Tellija: VALGA VESI AS
Metsa 30
68206 Valga
Valgamaa
Proovivotjad:
Proovivdtuaeg: 29.04.2025 09:30
Laborisse tulek: 29.04.2025 15:20

Analiiiisi 1opp: 06.05.2025 15:32

Proovivotukoha valdaja: VALGA VESI AS
Proovivotukoht:

Proovi méargistus:

Pavi, Raivo, VALGA VESI AS, atest.nr. 2001/21

Valga maakond, Valga vald, Oru alevik, Oru Algkool
1657, P328, Me-293, Hg-15, Tsllaniid-86, G178

Niitaja Katsemeetod Tulemus |Uhik |Piirsisaldus
Ammoonium (NH4*) EVS-EN ISO 11732 |0,021 mg/l 0,5
Elektrijuhtivus EVS-EN 27888 570 pS/em | 2500
Hagusus EVS-EN ISO 7027-1 |1.2 NHU
Keemiline hapnikutarve (KHTn) SFS 3036 <1 mg/| 5,0
(okstideeritavus)
Léhnalave indeks EVS-EN 1622 1 TON
Maitselédve indeks EVS-EN 1622 * 1 TFN
Nitrit (NO2") EVS-EN ISO 13395 | < 0,01 mg/l 0,5
pH ISO 10523 7.5 6,5..9,5
Tslaniid ** ISO 6703-1, Sec 2 <3 ug/l 50
Varvus EVS-EN ISO 7887, <5 mg/l Pt
osaC

* akrediteerimata meetod; ** naitaja(d) on analiositud EKUK keskkonna- ja analiiitilise keemia osakonnas

Joogivee kvaliteedi- ja kontrallinduded on esitatud sotsiaalministri 24.09.2019 m3aruses nr 61
Kinnitas: 30.05.2025

osakonnajuhataja Hille Allemann
Kéesolev dokument on kinnitatud elektroonselt ja kehtib ilma allkirjata.

AnalGisi tulemused on kehtivad ainult esitatud proovi kohta.

EAK poolt akrediteeritud katselabor L00B.

Dokumendi osaline paljundamine ilma Eesti Keskkonnauuringute Keskus OU kirjaliku loata on keslatud.
Labor ei vastuta kliendi poolt vetud proovide kvaiiteedi ning kliendi esitatud teabe Sigsuse eest.
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ANALUUSIAKT TA25002240 - Joogivesi

Naitaja Katsemeetod Tulemus |Uhik Piirsisaldus
Fluoriid (F-) EVS-EN ISO 10304-1 | < 0,1 mg/l 1,5
Kloriid (CI) EVS-EN ISO 10304-1 [1,3 mg/l 250
Nitraat (NO3) EVS-EN ISO 10304-1 | 0,31 mg/l 50
Sulfaat (SO4?2) EVS-EN ISO 10304-1 |0,84 mg/l 250
Alumiinium (Al) EVS-EN ISO 11885 | <50 Lo/l 200
Antimon (Sb) EVS-EN ISO 17294-2 | < 0,05 pg/ 10,0
Arseen (As) EVS-EN ISO 17294-2 (0,88 pg/l 10,0
Boor (B) EVS-EN ISO 11885 |0,042 mg/| 1,5
Kaadmium (Cd) EVS-EN ISO 17294-2 | < 0,01 pg/l 5,0
Kroom (Cr) EVS-EN IS0 17294-2 | < 0,05 |pg/ 25,0
Mangaan (Mn) EVS-ENISO 11885 | <10 po/l 50
Naatrium (Na) ISO 9964-3 7.2 mg/l 200
Nikkel (Ni) EVS-EN ISO 17294-2 |0,18 po/l 20,0
Plii (Pb) EVS-EN ISO 17294-2 (0,11 Hg/l 10,0
Raud (Fe) EVS-ENISO 11885 (32 g/l 200
Seleen (Se) EVS-EN ISO 17294-2 | < 0,05 po/l 20,0
Vask (Cu) EVS-EN ISO 17294-2 (0,0032 mg/l 2
Elavhébe (Hg) EVS-ENISO 17852 | < 0,005 |ug/l 1,0
Benseen ** ISO 20595 < 0,06 po/l 1,0
Bromodiklorometaan ** ISO 20595 <0,1 pg/l
Dibromoklorometaan ** ISO 20595 <0,1 ug/l
1,2-Dikloroetaan ** ISO 20595 <0,1 Ho/l 3
Tetrakloroeteen (perkloroeteen) ** ISO 20595 <0,1 ug/l
Tribromometaan (bromoform) ** ISO 20595 < 0,1 ug/l
Trikloroeteen (trikloroetlileen) ** ISO 20595 <0,1 pg/l
Triklorometaan (kloroform) ** ISO 20595 < 0,03 pg/l
Trihalometaanide summa (4 Gihendit) ** ISO 20595 - ug/l 100
Antratseen ** SO 28540 < 0,002 |pg/l
* akrediteerimata meetod; ** naitaja(d) on analGisitud EKUK keskkonna- ja anallidtilise keemia osakonnas

Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinuded on esitatud sotsiaalministri 24.09.2019 maaruses nr 61
Kinnitas:  osakonnajuhataja Hille Allemann 30.05.2025

Kéesolev dokument on kinnitatud elektroonselt ja kehtib ilma allkirjata.

Analliiisi tulemused on kehtivad ainult esitatud proovi kohta. N
Dokumendi osaline paljundamine ilma Eesti Keskkonnauuringute Keskus OU kirjaliku loata on keslatud.
Labor ei vastuta Kliendi poolt véetud proovide kvaliteedi ning Kliendi esitatud teabe digsuse eest.
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EAK poolt akrediteeritud katselabor L008.




ANALUUSIAKT TA25002240 - Joogivesi

Niitaja Katsemeetod Tulemus |Uhik |Piirsisaldus
Atsenafteen ** ISO 28540 < 0,002 |ug/
Atsenaftlileen ** ISO 28540 <0,002 |ug/l
Benso(a)antratseen ** ISO 28540 < 0,002 |pg/l
Benso(a)plreen ** ISO 28540 < 0,002 |ug/ 0,010
Benso(b)fluoranteen ** ISO 28540 < 0,002 |ug/l
Benso(k)fluoranteen ** ISO 28540 < 0,002 [pg/l
Benso(g,h,i)periileen ** ISO 28540 < 0,002 |ug/l
Dibenso(a,h)antratseen ** ISO 28540 < 0,002 |ug/l
Fenantreen ** ISO 28540 < 0,002 |pg/l
Fluoranteen ** ISO 28540 < 0,002 |pg/
Fluoreen ** ISO 28540 < 0,002 |ug/
Indeno(1,2,3-cd)plireen ** ISO 28540 < 0,002 |ug/l
Kriseen ** ISO 28540 < 0,002 |ug/l
Naftaleen ** ISO 28540 < 0,002 |pg/l
Plreen ** ISO 28540 < 0,002 |ug/l
Polutsikliliste aromaatsete siisivesinike ISO 28540 - po/l
summa (EPA 16 PAH-i) **
2,4-D * STJnrU92 < 0,05 Mg/l 0,10
Ametriiiin ** STJnrUg2 < 0,01 ug/l 0,10
Amidosulfuroon ** STJdnrUg2 < 0,01 pg/l 0,10
Atseetamipriid ** STJnrug2 < 0,001 |[pg/l 0,10
Bentasoon ** STJnrug2 < 0,02 uo/l 0,10
Desetul-atrasiin ** STJdnrlg2 < 0,004 |pg/l 0,10
Diflubensuroon ** STJdnru92 < 0,01 Mo/l 0,10
Diflufenikaan ** STJnrUg92 < 0,01 Ho/l 0,10
Diklorofoss ** STdnrUg2 < 0,003 |ug/l 0,10
Dikloroprop-P ** STJnrUg2 < 0,02 pg/! 0,10
Dimeteenamiid-P ** STJdnrUg2 <0,005 |pg/l 0,10
* akrediteerimata meetod; ** naitaja(d) on analtdsitud EKUK keskkonna- ja analldtilise keemia osakonnas

Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinduded on esitatud sotsiaalministri 24.09.2019 masruses nr 61
Kinnitas:  osakonnajuhataja Hille Allemann 30.05.2025

Kéesolev dokumient on kinnitatud elektroonselt ja kehtib ilma allkirjata.

Anallilisi tulemused on kehtivad ainult esitatud proovi kohta. ~ EAK poolt akrediteeritud katselabor L00S.
Dokumendi osaline paljundamine ilma Eesti Keskkonnauuringute Keskus QU kirjaliku loata on keslatud.

Labor ei vastuta kliendi poolt vaetud proovide kvaliteedi ning Kiiendi esitatud teabe Gigsuse eest.
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ANALUUSIAKT TA25002240 - Joogivesi

Niitaja Katsemeetod Tulemus |Uhik |Piirsisaldus
Dimetoaat ** STJdnrUg2 < 0,003 |upg/ 0,10
DimoksUstrobiin  ** STJdnrUg2 < 0,001 g/ 0,10
Diuroon ** STJnryg2 < 0,01 pof 0,10
Ethopropos ** STJdnrUg2 < 0,01 ug/l 0,10
Etofeenproks ** STJnru92 < 0,005 |ug/l 0,10
Fenpropidiin ** STdnrug2 < 0,003 |ug/ 0,10
Fenplroksimaat ** STJnrug2 < 0,01 Mo/l 0,10
Fluroksliptitir ** STJnrU92 < 0,02 ug/l 0,10
Glifosaat ** STJnrUg3 < 0,05 g/l 0,10
Imidaklopriid ** STJnrug2z < 0,01 po/l 0,10
Isoprokarb ** STJdnrUug2 < 0,001 [pg/l 0,10
Isoproturoon ** STJdnrUo2 < 0,001 |ug/ 0,10
Kinokslfeen ** STJnrUg2 <0,002 |ug/ 0,10
Kloormekvaat kloriid ** STJnrug2 < 0,002 |pg/l 0,10
Klopdraliid ** STJdnrug2 < 0,02 pg/1 0,10
Kloridasoon ** STJnrU92 < 0,005 |ug/l 0,10
Kloridasoon-desfental ** STdnrUg2 < 0,04 Ho/l 0,10
Kloroksuroon ** STJnrUg2 < 0,001 (pg/l 0,10
Klorotoluroon ** STJnru92 < 0,001 |ug/ 0,10
Klotianidiin ** STJnrug2 < 0,005 |[ug/l 0,10
Linuroon ** STJnrug2 < 0,005 |ug/l 0,10
Malatioon ** STJnrU92 < 0,005 |ug/l 0,10
MCPA ** STJdnrug2 < 0,02 pg/l 0,10
Mepikvaat kloriid ** STJnrug2 < 0,002 |pug/ 0,10
Metabenstiasuroon ** STJnrU92 < 0,001 |ug/l 0,10
Metasakioor ** STJdnrug2 < 0,002 |pg/ 0,10
Metiokarb ** STJdnrUug2 < 0,002 |ug/ 0,10
Metobromuroon ** STJnrUg2 < 0,01 Ho/l 0,10
* akrediteerimata meetod; ** naitaja(d) on analGisitud EKUK keskkonna- ja analiititilise keemia osakonnas
Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinduded on esitatud sotsiaalministri 24.09.2019 maaruses nr 61
30.05.2025

Kinnitas:  osakonnajuhataja Hille Allemann
Kéesolev dokument on kinnitatud elektroonselt ja kehtib ilma allkirjata.

Analditsi tulemused on kehtivad ainult esitatud proovi kohta.

Dokumendi osaline paljundamine ilma Eesti Keskkonnauuringute Keskus QU kirjaliku loata on keelatud.
Labor ei vastuta kiiendi poolt véetud proovide kvaliteedi ning kliend! esitatud teabe digsuse eest.

EAK poolt akrediteeritud katselabor L008.




ANALUOUSIAKT TA25002240 - Joogivesi

Naitaja Katsemeetod Tulemus |Uhik Piirsisaldus
Metoksuroon ** STJdnrug2 < 0,001 |pg/ 0,10
Monolinuroon ** STdnrUg2 < 0,005 |pg/ 0,10
Napropamiid ** STJnrUg92 < 0,001 |pg/l 0,10
Nikosulfuroon ** STJnrU92 < 0,005 |ug/ 0,10
Ometoaat ** STJnrU92 < 0,001 |ug/l 0,10
Pinoksadeen ** STJnrU92 < 0,005 |ug/l 0,10
Propakvisafop ** STJnrU92 < 0,005 |pg/ 0,10
Propamokarb-htidrokioriid ** STJnrU92 < 0,001 |ug/ 0,10
Piridabeen ** STJnrug2 < 0,005 |ug/l 0,10
Simasiin ** STJnrUg2 < 0,003 |pg/ 0,10
Spiroksamiin ** STJdnrUg2 < 0,003 |ug/ 0,10
Tebukonasool ** STJnrU92 < 0,002 |pg/l 0,10
Teflubensuroon ** STJdnrU92 < 0,003 |ugi 0,10
Terbutriin ** STJnrU92 < 0,005 |ug/ 0,10
Tiaklopriid ** STJnrug2 < 0,001  |pg/ 0,10
Tiametoksaam ** STJdnru92 < 0,003 |ug/ 0,10
Triadimenool ** STJdnrug2 < 0,005 |ug/l 0,10
Tritosulfuroon ** STdnru92 < 0,01 Hg/l 0,10
TsUbutriin ** STJnrUg2 < 0,001 |pg/ 0,10
LC pestitsiidide summa (2 metoodikat STJnrU92/STJnrlU93 |- po/l 0,50
STJnrU92/STJnrugg) **

* akrediteerimata meetod; ** naitaja(d) on analagsitud EKUK keskkonna- ja analtdtilise keemia osakonnas
Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinguded on esitatud sotsiaalministri 24.09.2019 maaruses nr 61

Kinnitas:  osakonnajuhataja Hille Allemann 30.05.2025
Kéesolev dokument on kinnitatud elektroonselt ja kehtib ilma allkirjata.

Analdiisi tulemused on kehtivad ainult esitatud proovi kohta. N EAK poolt akrediteeritud katselabor LOOS.
Dokumendi osaline paljundamine ilma Eesti Keskkonnauuringute Keskus OU kirjaliku loata on keelatud.
Labor ei vastuta kliendi poolt vdetud praovide kvaliteedi ning Kliendi esitatud teabe odigsuse eest.
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